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Rangga Kretapati Wibisana, NIT. 52155807.T, 2020 “Analisi Penyebab 
Kerusakan Journal Bearing Terhadap Kelancaran Operasional Diesel 
Generator No.2 di MV. Hijau Segar“, Program Diploma IV, Teknika, 
Politeknik Imu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : H, Mustoliq, 
M.M.,M.Mar.E dan Pembimbing II: Janny Adriani Djari, S.ST. 
   
Journal bearing adalah salah satu komponen dalam mesin diesel generator 
yang berfungsi sebagai pelindung crank pin journal crankshaft pada motor 
generator diesel. Keadaan journal bearing sangat berpengaruh karena berkaitan 
dengan sistem kerja pada crank pin journal crankshaft, jika journal bearing 
mengalami kerusakan dan sobek karena gesekan maka akan menyebabkan 
kebocoran yang mengakibatkan kelancaran operasional motor diesel generator 
tidak optimal. Tujuan penelitian ini antara lain mengetahui faktor-faktor penyebab 
kerusakan journal bearing pada diesel generator, dampak yang ditimbulkan, dan 
upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan tersebut. 
Mengingat pentingnya fungsi dari journal bearing, maka keberadaan 
komponen mesin tersebut harus dirawat dengan baik. Dalam hal ini penulis 
menggunakan metode Fishbone dan Shell, dimana metode analisa yang digunakan 
untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kerusakan journal bearing pada diesel 
generator, dampak yang ditimbulkan, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah 
kerusakan tersebut 
Dengan melaksanakan prosedur tersebut diharapkan kelancaran 
operasional diesel generator dapat berfungsi secara normal dan maksimal, 
sehingga kegiatan pelayaran dan perusahaan tidak mengalami kerugian yang 
disebabkan terganggunya operasional kapal. Dan kesimpulan skripsi ini yaitu 
faktor penyebab terjadi kerusakaan pada journal bearing diesel generator adalah 
kurangnya tekanan pada sistem pelumasan, dampak yang ditimbulkan dari 
kerusakan pada journal bearing antara lain mesin diesel generator tidak dapat 
bekerja, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan pada journal 
bearing adalah menjaga tekanan minyak lumas selalu optimal. 
 
Kata Kunci : Crank pin journal crankshaft motor diesel generator, journal  
bearing, identifikasi kerusakan, upaya. 
xv 
ABSTRACT 
Rangga Kretapati Wibisana, NIT. 52155807.T, 2020 “Damage Analysis of 
Journal Bearing to Smooth Operational of Diesel Generator No.2 in 
MV. Hijau Segar “,Thesis of Engineering Study Program, Diploma IV 
Program, Merchant Marine Polytechnic of Semarang, Advisor I: H. 
Mustoliq, M.M., M.Mar.E, Advisor II: Janny Adriani Djari, S.ST. 
        
Journal bearings are one of the components in a diesel generator 
engine that serves as a protective crank pin journal crankshaft on a diesel 
generator motor. Journal bearing condition is very influential because it is related 
to the working system on crank pin journal crankshaft, if the journal bearing 
experience wear and tear because of friction it will cause a leak which resulted in 
the performance of diesel motor does not run optimally. The purpose of this thesis 
which to know the factors causing damage to the journal bearing on the diesel 
generator, the impact caused, and the efforts made to prevent such damage. 
 Given the importance of the existence of a function of the journal 
bearing of the engine components must be treated properly. In this case the author 
uses the Fishbone and Shell method , where the analysis method used to analyze 
the factors causing damage to the journal bearing on the diesel generator, the 
impact caused, and the efforts made to prevent such damage. 
 By carrying out these procedures are expected operational diesel 
generator system can function normally and the maximum, so the shipping 
activities and the company did not experience losses due to disruption of 
operation of a ship. And the conclusion of this thesis are the factors causing 
damage to journal bearings is lack of pressure on the lubrication system, the 
impact caused by damage to the journal bearing among others the diesel generator 
engine cannot work, and the efforts made to prevent damage to the journal bearing 
is always keeping optimal of oil pressure.  
 
Keywords: Crank pin journal crankshaft diesel engine generator, journal bearing, 







1.1 Latar Belakang 
Pada saat taruna praktek laut di MV. Hijau Segar selama 1 tahun 1 
hari, sering terjadi masalah pada diesel generator No.2, diesel generator 
adalah permesinan bantu yang berperan penting untuk menghasilkan 
sumber listrik di kapal. Permasalahan yang sering terjadi adalah turunnya 
tekanan minyak lumas yang mengakibatkan diesel generator shut down, 
karena suhu minyak lumas meningkat dan mengakibatkan tekanan minyak 
lumas turun, dicurigai dari filter yang kotor. Ketika penggantian filter 
ditemukan serpihan-serpihan di filter minyak lumas yang mungkin dari 
crankshaft dan journal bearing atau metal jalan. Dari kejadian tersebut 
menyebabkan seringnya blackout ketika kapal manouver, kapal berlayar 
dan kapal bongkar muat. Ketika kapal berlayar dari Jakarta ke Batam 
dilakukanlah pembongkaran dan pengecekan pada bagian crankshaft dan 
ditemukan kondisi crankshaft sudah terkikis atau aus lebih tepatnya pada 
journal bearing atau metal jalan. 
Dari pertimbangan di atas, penulis membuat penelitian untuk 
menganalisa kerusakan journal bearing guna memberi pengetahuan 
tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan 
pada journal bearing di diesel generator. Atas dasar itu penulis memilih 





“Analisis Penyebab Kerusakan Journal Bearing Terhadap Kelancaran 
Operasional Diesel Generator No.2 Di MV. Hijau Segar”. 
Adapun pemilihan judul di atas adalah berdasarkan dari 
pengalaman, permasalahan-permasalahan pada diesel generator yang 
pernah penulis alami, permasalahannya juga beragam, khususnya pada 
kerusakan journal bearing diesel generator dan asumsi penulis selama 
praktek di atas kapal saat melaksanakan praktek laut di kapal MV. Hijau 
Segar. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan 
pengetahuan dan informasi bagi pembaca di lingkungan dalam maupun 
luar kampus PIP Semarang. Demikian walaupun ada kendala masalah 
waktu, penulis telah berusaha untuk menyajikan skripsi ini dengan sebaik-
baiknya, walaupun disadari masih banyak terdapat kekurangan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Dalam suatu penulisan ilmiah, perumusan masalah merupakan hal 
yang sangat penting. Perumusan masalah akan memudahkan dalam 
melakukan penelitian dan mencari jawaban yang lebih akurat. Berdasarkan 
latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
mengambil rumusan masalah sebagai berikut :  
1.2.1 Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kerusakan journal 
bearing? 
1.2.2 Apakah dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran operasional 





1.2.3 Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan kelancaran 
operasional diesel generator ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan penelitian pasti dilandaskan dengan tujuan yang 
hendak dicapai baik untuk mengembangkan suatu teori atau menguji teori 
yang sudah ada. Selain itu agar kegiatan penelitian kiranya dapat memberi 
manfaat.  
Diantara tujuan yang ingin penulis capai antara lain : 
1.3.1 Mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan journal 
bearing. 
1.3.2   Mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran 
operasional diesel generator. 
1.3.3   Mengetahui upaya yang dilakukan untuk kelancaran operasional 
diesel generator dengan seefisien mungkin. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Diantara manfaat yang dapat diambil terbagi ke kepada dua jenis, yaitu 
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. 
1.4.1   Manfaat secara teoritis 
          Untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teori yang terkait dengan sistem pendinginan pada diesel generator. 
1.4.2   Manfaat secara praktis 
            Secara praktis kiranya manfaat ini dapat ditujukan kepada 





dan memperlancar kerja mesin diesel generator pada kapal. agar 
pekerjaan perawatan serta perbaikan permesinan kapal dapat 
dilakukan dengan lebih baik. Sehingga diharapkan tujuan 
permesinan yang dioperasikan dapat bekerja dengan performa 
optimal dan bertahan dalam waktu lama. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pemahaman 
mengikuti alur penyajian pada skripsi, maka penulis membaginya ke 
dalam 5 (lima) bab, dimana pada tiap bab juga terdapat sub yang menjadi 
isi atau bahasan pada bab tersebut. Sistematika penulisannya adalah 
sebagai berikut : 
Bab I        Pendahuluan  
Bab ini diisi dengan latar belakang, tujuan dan manfaat 
penelitian, rumusan masalah dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II       Landasan Teori  
Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu, tinjauan 
pustaka, dan kerangka peimikiran. 
Bab III      Metodologi Penelitian 
Dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, 
teknik dan pengumpulan data, populasi dan sampel, serta 
teknik analisis. 





Bab ini berisi mengenai deskripsi data, analisis data, alternatif 
pemecahan masalah dan evaluasi pemecahan masalah. 
Bab V       Penutup 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan 












2.1 Tinjuan Pustaka 
Menurut E.Karyanto (2001), crankshaft adalah sebuah bagian pada 
mesin yang mengubah gerak vertikal/horizontal dari piston menjadi gerak 
rotasi (putaran). Untuk mengubahnya, dengan proses sebuah crankshaft 
membutuhkan pena engkol (crankpin), sebuah bearing tambahan yang 
diletakkan di bagian ujung batang penggerak pada setiap cylinder. 
Crankshaft berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston (torak) 
menjadi gerak putar yang akhirnya dapat menggerakkan roda gila (fly 
wheel). 
2.1.1  Bagian-bagian dari crankshaft 
  Bagian-bagiannya yaitu: 
2.1.1.1  Main bearing 
Bearing yang terletak pada blok mesin sehingga 
merupakan tumpuan utama bagi crankshaft saat berputar. 
Disebut main bearing karena bearing ini tidak kemana-
mana hanya duduk diam di blok mesin. 
2.1.1.2  Crankshaft thrust bearing 
Adalah bearing yang didesain untuk menahan beban 
horisontal yang paralel dengan sumbu poros horisontal 
2.1.1.3  Counter balance weight 





2.1.1.4  Main journal. 
Bagian poros engkol yang dihubungkan dengan blok 
silinder, main journal merupakan crank journal yang 
terletak di tengah. Pada main journal terdapat bantalan 
yang disebut dengan bantalan duduk (main bearing), 
sementara pada main journal oil pada bagian samping juga 
terdapat bantalan yang disebut dengan metal jalan. 
2.1.1.5  Crank pin journal (pena engkol) 
Bagian poros engkol yang akan dihubungkan dengan big 
end pada connecting rod,crank pin akan dipasangi bantalan 
yang biasa disebut dengan metal jalan. 
2.1.1.6  Crank web 
Bagian pada crankshaft yang berfungsi sebagai 
penghubung antara main  journal ke crank pin journal. 
 
Gambar 2.1. Bagian-bagian crankshaft 





Menurut Wiranto dan Tsuda (1975: 5), motor diesel 
biasanya juga disebut “ motor penyalaan – kompresi “ 
(Compression Engine Ignition), oleh karena itu cara penyalaan 
bahan bakarnya dilakukan dengan cara penyemprotan bahan bakar 
ke dalam silinder, hasil udara yang dikompresikan bertekanan dan 
temperaturnya tinggi. Sebagai akibat dari proses kompresi. Mesin 
diesel mempunyai ciri khas khusus yaitu :  
2.1.2.1 Hanya udara hisap dan dikompresikan.  
2.1.2.2 Bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dalam keadaan 
kabut.  
2.1.2.3 Tidak memerlukan alat perantara untuk pembakaran.  
Menurut P. Van Maanen Jilid I (1983 :1.1), pada motor 
diesel sesuai penciptaan Rudolf Diesel (1859-1891), udara yang 
diperlukan untuk pembakaran dikompresikan di dalam silinder oleh 
torak, sedangkan bahan bakar dalam bentuk halus disemprotkan 
kedalam udara panas, akibat kompresi akan bercampur dengan baik 
pada akhir langkah kompresi. Motor diesel juga disebut motor 
“kompresi udara” atau motor penyemprotan.  
Motor diesel adalah suatu motor bakar yang terjadinya 
pembakaran bahan bakar dalam silinder motornya sendiri atau 
disebut juga Internal Combustion Engine, sedangkan proses 
terjadinya penyemprotan bahan bakar dalam bentuk kabut 
dilakukan pada akhir langkah kompresi yaitu bahan bakar segera 
terbakar karena tekanan udara dan temperatur yang naik pada akhir 
kompresi, sehingga mampu menyalakan bahan bakar. 
 
 2.1.3  Pengertian bearing 
Menurut Sularso (2004:103), bearing yaitu bagian mesin 
yang bisa menahan poros berbeban, agar gesekannya bolak-balik 
bisa berlangsung secara halus, aman dan panjang umurnya. 
Bearing dalam suatu mesin mempunyai peran yang sangat penting 
agar putaran didalam mesin lancar dan juga dapat mengurangi 
gesekan. Bearing juga mempunyai tipe tergantung dari 
penggunaannya. Untuk journal bearing merupakan jenis bearing 
yang mempunyai gesekan yang besar tentunya juga mudah aus. 





2.1.4  Jenis-jenis kerusakan pada poros engkol  
2.1.4.1  Oval 
 Kerusakan yang paling sering terjadi pada poros 
engkol adalah ovalnya leher-leher poros engkol, hal yang 
pertama kali kita lakukan adalah memeriksa leher poros 
engkol dengan mata telanjang kemudian dilakukan 
pengecekan diameter pada bantalan utama dengan cara 
mengukur diameter dalamnya dengan inside micrometer 
minimal pada empat titik, meskipun cuma satu titik yang 
lebih besar maka harus di undersize, apabila melebihi 
ukuran yang diizinkan manual book dan metal bearing 
yang ada di pasaran maka dilakukan undersize 
(memperkecil ukuran) dengan cara di sekrap.  
2.1.4.2  Tergores  
 Hal ini tidak diizinkan karena permukaan poros 
engkol diharuskan bersih , licin sempurna dan halus, 
begitupun juga dengan bantalannya juga harus bersih, licin, 
sempurna dan halus. Apabila terdapat butiran–butiran plat 
atau tergores atau cacat maka harus di undersize karena 
akan mempengaruhi kerja poros engkol.  
2.1.4.3  Defleksi pada crank web  





atas dan dari bawah akan berbeda, apabila mengalami 
defleksi maka defleksi tersebut tidak dapat dilihat dengan 
mata telanjang, cara mengetahui terjadi defleksi adalah 
dengan mengukur diameter dalam dengan menggunakan 
inside micrometer. Alasan mengapa defleksi tidak boleh 
terjadi adalah berkaitan dengan firing order yang berkaitan 
dengan Top Death Center (TDC) dan poros pembakaran 
dalam combustion chamber. Untuk poros engkol dengan 4 
silinder, maka sudut antara masing-masing silinder adalah 
7200 / 4 = 1800 . Sudut tersebut tidak boleh berubah. 
Apabila terjadi defleksi pada poros engkol sudut tersebut 
akan berubah, dengan berubahnya sudut, maka waktu 
pembakaran pada masing-masing silinder yang telah 
dirancang sedemikian rupa oleh pabrik pembuat mesin 
akan berubah, hal ini menyebabkan terjadi getaran berlebih 
dan bila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan 
poros engkol patah atau putus. Pengukuran web 
displacement pada poros engkol berfungsi untuk 
mengetahui terjadinya defleksi crank web pada poros 
engkol. Biasanya alat yang digunakan untuk melakukan 
pengukuran web displacement adalah indikator jarum. 
Langkah-langkah  pengukuran   web  displacement   adalah 





 2.1.4.3.1 Mengukur jarak antar web crankshaft serta 
mencatat hasilnya dalam kondisi poros engkol 
masih terikat pada bantalan-bantalannya, poros 
thrust masih tersambung, dan dengan 
connecting rod dan pistonnya masih terpasang.  
2.1.4.3.2  Putar poros engkol sehingga posisi poros engkol 
pada kondisi yang berlawanan dengan posisi 
sebelumnya kemudian ukur kembali jarak antar 
web seperti pada point 1 sebelumnya.   
2.1.4.3.3  Ukur jarak antar web pada kondisi poros engkol 
terlepas dari ikatan bantalannya dan ikatan 
connecting rod serta catat hasilnya.  
 2.1.4.3.4   Kesimpulan pengukuran :  
2.1.4.3.4.1 Jika hasil pengukuran web 
displacement pada langkah point 1 
dan point 2 tidak sama tetapi 
pengukuran pada langkah point 3 
menghasilkan pengukuran yang 
sama untuk beberapa pengukuran 
yang berbeda pada sebuah web 
displacement, maka defleksi terjadi 
bantalan poros engkol  (crankshaft) 






Gambar 2.2 Jarak antar web 
2.1.4.3.4.2  Jika hasil pengukuran pada point 1 
dan 2 tidak sama serta pengukuran 
pada point 3 juga memperoleh hasil 
yang tidak sama untuk beberapa 
posisi pengukuran web 
displacement pada sepasang web, 
maka disimpulkan defleksi terjadi 
pada poros engkol sedangkan 
posisi bantalan-bantalannya tetap 
lurus. Defleksi pada poros engkol 
masih bisa di tolerir jika masih 
dalam batas yang diizinkan, 
allowance ini dapat dilihat pada 
instruction manual book atau jika 
tidak ada dapat dilihat dari grafik 
defleksi berdasarkan aturan Rules 





machinery part 1 chapter 2 section 
2.k.  
2.1.4.4 Twist (Puntiran)  
  Mengetahui terjadinya twist, maka dapat dilakukan 
pengukuran terdapat sudut yang dibentuk antara web pada 
poros engkol dengan langkah-langkah sebagai berikut :  
2.1.4.4.1 Menembakkan laser beam pada poros engkol 
yang akan diukur sudut kemiringannya ( web 
acuan dan web yang akan diukur) dari arah 
sejajar sumbu poros.  
2.1.4.4.2  Ukur sudut yang dibentuk kedua web (web acuan 
dan web yang akan diukur) dan catat hasil 
pengukurannya.  
2.1.4.4.3 Jika hasil pengukuran tidak sama dengan sudut 
standar yang seharusnya maka berarti terjadi 
twist, allowance terjadi twist kurang lebih 20. 
Akibat terjadinya twist adalah  
2.1.4.4.3.1 Timing valve tidak benar.  
2.1.4.4.3.2 Proses pembakaran menjadi lebih 
lambat.  
2.1.4.4.3.3 Pembakaran menjadi tidak sempurna.  
2.1.4.4.3.4 Terjadi knocking.  





tidak lagi seimbang. 
 Jika poros engkol mengalami twist maka sudut yang 
dibentuk antar web menjadi lebih lebar atau lebih kecil dari 
pada ukuran standarnya, hal ini akan mengganggu proses 
pembakaran dalam mesin, jika sudut antar web menjadi 
lebih besar salah satu proses pembakaran akan mengalami 
keterlambatan injeksi bahan bakar akibat dari terlambatnya 
poros engkol menggerakkan knock ass yang menggerakkan 
valve melalui rocker arm dan batang knock. Keterlambatan 
injeksi bahan bakar ini akan mengakibatkan tidak 
sempurnanya proses pembakaran, dan juga akan 
menimbulkan bahan bakar semakin banyak dalam ruang 
silinder dimana jika saat terbakar maka akan menghasilkan 
tekanan yang sanggat tinggi sehingga timbul suara ledakan, 
hal inilah yang disebut dengan knocking. 
2.1.4.5. Aus atau Scrath  
   Keausan ini biasannya terjadi pada crankshaft 
journal karena gesekan yang terjadi antara crankshaft 
journal dengan journal bearing sangat besar sehingga 
bagian ini sangat rentan terhadap keausan, keausan ini 
mengakibatkan permukaan poros crankshaft journal jadi 
lebih kasar, berbentuk oval, sehingga harus dilakukan 





Menurut Petrovsky (1976:355), batasan beban pada journal 
bearing adalah: 
2.1.4.5.1 90 – 120 kg/cm2 untuk low speed diesel. 
2.1.4.5.2 200 – 220 kg/cm2 untuk high speed diesel. 
 
2.2  Kerangka pikir penelitian 
Dalam hal ini terlebih dahulu penulis akan menggambarkan diagram alur 



















Gambar 2.3 Kerangka pikir penelitian 
  
Mesin diesel generator bekerja dengan baik dan normal 
Kerusakan journal bearing pada diesel generator 
 
Faktor penyebab : 
• Turunnya tekanan 
minyak lumas 






  Dampak : 
• Dapat mengakibatkan 
komponen mesin 
macet 
• Tidak dapat bekerja 
dengan optimal, 
karena mesin akan 
shut down jika high 
temperature 
• Keausan permukaan 





• Menyetel tekanan 
minyak lumas pada 
lubricating pressure 
• Membersihkan 
cooler air pendingin 
jika temperature 
sudah terlalu panas 
• Melakukan reparasi 







  2.3  Definisi operasional 
Melihat akan pentingnya peranan crankshaft pada diesel generator 
di MV. Hijau Segar sebagai bagian dari suatu pesawat pembangkit tenaga 
listrik di atas kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal 
menimbulkan rasa keingintahuan para pembaca untuk mempermudah 
dalam mempelajarinya maka di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah 
yang terjadi yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan journal bearing 
pada diesel generator. 
Berikut ini definisi operasional terkait pembahasan tentang kerusakan 
journal bearing pada diesel generator. 
2.3.1  Main bearing. 
Bearing yang terletak pada blok mesin sehingga merupakan 
tumpuan utama bagi crankshaft saat berputar. Disebut main 
bearing karena bearing ini tidak kemana-mana hanya duduk diam 
di blok mesin. 
2.3.2  Crankshaft thrust bearing 
Adalah bearing yang di desain untuk menahan beban horisontal 
yang paralel dengan sumbu poros horisontal 
2.3.3  Counter balance weight 
Sebagai penyeimbang putaran mesin 
2.3.4  Main journal. 
Bagian poros engkol yang dihubungkan dengan blok silinder, main 
journal merupakan crank journal yang terletak di tengah. Pada 





duduk (main bearing), sementara pada main journal oil pada 
bagian samping juga terdapat bantalan yang disebut dengan metal 
bulan. 
2.3.5 Crank pin journal (pena engkol) 
Bagian poros engkol yang akan dihubungkan dengan big end pada  
connecting rod,crank pin akan dipasangi bantalan yang biasa 
disebut dengan metal jalan. 
2.3.6  Crank web 
Bagian pada crankshaft yang berfungsi sebagai penghubung antara 







5.1 Kesimpulan  
      Setelah dilakukan penelitian dan analisa Kerusakan Journal Bearing pada 
Diesel Generator dengan Metode Fishbone di MV.Hijau Segar, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut:   
5.1.1 Faktor penyebab terjadi kerusakaan pada journal bearing diesel 
generator adalah kurangnya tekanan pada sistem pelumasan, 
kekencangan pada baut pengunci connecting rod yang berkurang, dan 
crankshaft yang mengalami defleksi.  
5.1.2 Dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan pada journal bearing  
diesel generator yaitu, mesin diesel generator tidak dapat bekerja, terjadi 
masalah pada saat perawatan, gangguan pada keselamatan kru. Dimana 
dampak tersebut dapat membawa efek buruk berupa kecelakaan kerja, 
kelelahan, dan stres terhadap kru kapal.  
5.1.3 Upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan pada journal bearing 
diesel generator adalah menjaga tekanan minyak lumas selalu optimal, 
pemeriksaan baut-baut pengikat, melakukan penanganan agar crankshaft 
tidak mengalami defleksi.   
5.2 Saran    
Setelah memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis 





5.2.1 Melakukan perawatan, pengecekan, penggantian sesuai dengan jadwal 
dilampirkan pada setiap peralatan pada crankshaft.  
5.2.2 Segera melakukan upaya untuk mengatasi kerusakan pada journal 
bearing diesel generator yaitu dengan melakukan reparasi pada 
crankshaft atau pada crank web dan journal bearing agar kerusakan 
tidak semakin parah.  
5.2.3 Melakukan perawatan terhadap crankshaft diesel generator diutamakan, 
karena memiliki peran yang penting dalam menjaga umur crankshaft. 
Apabila perawatan yang dilakukan dengan baik dan benar maka 
diharapkan crankshaft diesel generator dapat bekerja dengan normal dan 
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Lampiran 1. Ship Particullar 
 
NAMA KAPAL KM. HIJAU SEGAR 
BENDERA INDONESIA 
CALL SIGN P O X R 
REGISTRASI SURABAYA 
NO. IMO / MSSI 9190810 / 525005174 
KLASIFIKASI BKI 
DEAD WEIGHT TONAGE 9865 TONS 
GROSS TONAGE 7970 TONS 
NETT TONAGE 3523 TONS 






20,80 / 10,40 / 7,80 M 
CRANE 2 X 40 TONS 
IN HOLD CAPACITY/ON DECK 248 TEUS / 380  TEUS 
TOTAL 797 TEUS CONTAINER 
TYPE / HORSE POWER ENGINE MAK 6M601C / 7500 KW / RPM  425 
TYPE / HORSE POWER D/G 2 X WARTSILA CW27M (690 
KW/1500RPM) 
1 X WARTSILA 6CTA8.3  (690 
KW/1500RPM) 
SHAFT GENERATOR 1 X LEROY SOMER LSA M50M6–
4P 
GENERATOR  FOR D/G 2 X LEROY SOMER LSA M49.1 
GENERATOR FOR EMERGENCY 1 X LEROY SOMER LSA M49.1 
FULL TANK CAPACITY FO 1,047.94 MFO 1,047.94 M3  
DO 92.01 M3 
BWT 4,179.55 M3  








Lampiran 3. Pemeriksaan kebocoran minyak lumas pada camshaft 
 
 





Lampiran 5. Special tools kepala silinder 
 
 
Lampiran 6. Proses melepas  journal bearing 
 
 















Lampiran 10. Wawancara 
 
Cadet  :“Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Masinis di kapal               
ini? “     
Masinis II  : “Saya sudah 4 bulan di kapal ini.”  
Cadet    :” Apa yang anda ketahui tentan mesin diesel generator ?”  
Masinis II  :“Mesin diesel generator adalah sumber tegangan listrik yang 
diperoleh dari energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik (arus 
tegangan)”  
Cadet    :“Bagaimana prinsip kerja dari generator ?”  
Masinis II  :“Generator bekerja dengan prinsip dari suatu penghantar 
diputarkan didalam sebuah medan magnet sehingga memotong 
garis-garis gaya magnet maka ujung penghantar tersebut timbul ggl 
(garis gaya listrik) yang mempunyai arus.”  
Cadet    :“Apa yang bapak ketahui dari komponen journal bearing ?”  
Masinis II :“Sebuah komponen yang terdapat pada ujung batang penggerak          
pada setiap silinder.”  
Cadet  :“Apa dampak yang akan terjadi bila terjadi kerusakan pada        
komponen tersebut ?”  
Masinis II  :”Jika journal bearing mengalalami kerusakan akan berdampak 
pada perangkat langkah kerja diesel karena journal bearing  
berguna untuk mengisi celah dengan crank pin journal crankshaft 
yang bertekanan pada saat berputar agar tidak terjadi sentuhan.”  




Masinis II  :“Beberapa faktornya adalah:kualitas pelumasan yang buruk, 
viskositas pelumasan, sistem kerja pendingin tidak maksimal.”  
Cadet    :“Upaya apa yang dilakikan agar dapat mencegah kerusakan?”  
Masinis II  :“Dengan melakukan perbaikan dan perawatan, perhatikan jam 
kerja pada komponen yang sesuai dengan manual book agar dapat 













Wawancara dengan Masinis    
Di MV. HIJAU SEGAR 
  
Cadet  :“Sudah bererapa lama bapak bekerja  sebagai masinis di kapal               
ini? “     
Masinis II  : “Saya sudah 4 bulan di kapal ini.”  
Cadet    :” Apa yang anda ketahui tentan mesin diesel generator ?”  
Masinis II  :“Mesin diesel generator adalah sumber tegangan listrik yang 
diperoleh dari energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik (arus 
tegangan)”  
Cadet    :“Bagaimana prinsip kerja dari generator ?”  
Masinis II  :“Generator bekerja dengan prinsip dari suatu penghantar 
diputarkan didalam sebuah medan magnet sehingga memotong 
garis-garis gaya magnet maka ujung penghantar tersebut timbul ggl 
(garis gaya listrik) yang mempunyai arus.”  
Cadet    :“Apa yang bapak ketahui dari komponen journal bearing ?”  
Masinis II :“Sebuah komponen yang terdapat pada ujung batang penggerak          
pada setiap silinder.”  
Cadet  :“Apa dampak yang akan terjadi bila terjadi kerusakan pada        
komponen tersebut ?”  
Masinis II  :”Jika journal bearing mengalalami kerusakan akan berdampak 
pada perangkat langkah kerja diesel karena journal bearing  




yang bertekanan pada saat berputar agar tidak terjadi sentuhan.”  
Cadet   :“Apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan journal bearing ?”  
Masinis II  :“Beberapa faktornya adalah:kualitas pelumasan yang buruk, 
viskositas pelumasan, sistem kerja pendingin tidak maksimal.”  
Cadet    :“Upaya apa yang dilakikan agar dapat mencegah kerusakan?”  
Masinis II  :“Dengan melakukan perbaikan dan perawatan, perhatikan jam 
kerja pada komponen yang sesuai dengan manual book agar dapat 
bekerja dengan maksimal.” 
 
73 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama  : Rangga Kretapati Wibisana 
Tempat, Tanggal lahir  : Medan, 07 Februari 1997 
Agama    : Islam 
Alamat  : Jl. Belat No.76A Medan,Kelurahan Sidorejo, 
   Kecamatan Medan Tembung, Kode Pos 20222, 
   Sumatera Utara 
Nama Orang tua   
Ayah : Wahyu Wibisana 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Ibu : Binatri 
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga 
Riwayat Pendidikan  
1. SD Muhammadiyah 02 Medan Tahun 2009 
2. SMP Swasta Sutomo 2 Medan Tahun 2012 
3. SMA Swasta Sutomo 2 Medan Tahun 2015 
4. PIP SEMARANG  
Pengalaman Prala (Praktek Laut) 
Nama Kapal : MV. Hijau Segar 
Nama Perusahaan  : PT. SPIL 
Masa Layar : 23 Desember 2017 – 24 Desember 2018 
 
 
 
